Warszawa, dnia 24 maja 2016 roku

Wiestaw Ostrowski

Syndyk masy upadiosci

Srodmiejskiej Spotdzielni Mieszkaniowej w upadlosci likwidacyjnej
Al 3-go Maja 12; 00-391 Warszawa

Sygn. akt: X GUp 169/15

Komunikat Syndyka Nr 7/05/2016

Szanowni Panstwo,
Czlonkowie Srodmiejskiej Spoldzielni Mieszkaniowej oraz Mieszkancy
budynkow - Grzybowska 9, Grzybowska 5 oraz Al. Jana Pawla II 20.

Syndyk masy upadtosci Srédmiejskiej Spotdzielni Mieszkaniowej
w upadiosci likwidacyjnej] w Warszawie informuje, iz w dniach 21-25 kwietnia
2016 roku zostal przeprowadzony przeglad stanu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego w budynkach przy ul Grzybowskiej 9, Grzybowskiej 5 oraz
Al. Jana Pawta II 20 w Warszawie.

Celem przeprowadzonej kontroli bylo podjecie dziatan prewencyjnych, po
wdrozeniu ktérych mozliwe bedzie zapewnienie Panstwu wigkszego
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

W  sytuacji zagrozenia najistotniejsza rzecza jest droznos¢ drog
ewakuacyjnych, dzigki ktérym mozliwe jest sprawne opuszczenie budynku oraz
dotarcie ekip ratunkowych w czasie pozwalajacym na podjecie efektywnych
dziatan. W zwigzku z powyzszym przedmioty wykonane z tatwopalnych
materialow 1 wystawione na korytarzach, w przypadku pozaru i w warunkach
praktycznie zerowej widocznosci spowodowanej przez goracy i toksyczny dym,
moga stwarzaC powazne zagrozenie dla Panstwa zdrowia i zycia. Obecnos¢
drewnianych szaf - bedacych elementem wystroju korytarzy - w sytuacji
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zagrozenia spowoduje rozprzestrzenienie si¢ ognia, natomiast zamykanie drzwi
w bocznych korytarzach utrudni lub uniemozliwi ekipom ratunkowym niesienie
pomocy.

W  wyniku przeprowadzonego przegladu stwierdza sie liczne

nieprawidtowosci mogace spowodowaé powazne zagrozenie.

W zwiazku z powyzszym zaleca sig:

1. Usuna¢ zamki i inne zamknigcia z drzwi na korytarzach i klatkach
schodowych, by zapewni¢ mozliwos¢ natychmiastowego uzycia drzwi
ewakuacyjnych;

2. Usungé¢ drzwi i inne elementy zmniejszajace szeroko$¢ i utrudniajace
prowadzenie dzialan ewakuacyjnych i ratowniczych;

3. Usung¢ z drog ewakuacyjnych  szafy, w ktorych przechowywane
przedmioty beda powodowal rozprzestrzenianie si¢ pozaru i utrudniaé
ewakuacje¢. Dodatkowo szafy te wykonane sg z drewna, czyli materiatu
tatwopalnego, co jest niedopuszczalnym elementem na drogach
ewakuacyjnych;

4. Usung¢ z drog komunikacji ogdlnej - stuzacych celom ewakuacji -
materiaty palne oraz przedmioty, ktore ograniczajg ich szeroko$é.

Podstawa prawna: art. 4 ust.] pkt.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej( Dz.U. z 2009 r. poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami) oraz § 4 ust |

pkt.11,14,16,a takze §15 ust. I pkt. 3 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w s prawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw

i innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz.719).

Jako Syndyk masy upadlosci Srédmiejskiej  Spéldzielni
Mieszkaniowej w upadlosci likwidacyjnej prosz¢ o powazne
potraktowanie wyzej wskazanych zalecen, ktorych realizacja przyczyni

si¢ do zagwarantowania Panstwu bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

str. 2




